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I. Überblick 
Als Wechselwirkung zwischen dem das elektrische Kontaktsystem durch-
fließenden Strom und dem umgebenden Magnetfeld entsteht eine Kraft, die 
das Kontaktsystem aus seiner ursprünglichen Lage zu verschieben trachtet. 
Diese Kraft entsteht einerseits längs der Kontaktbrücke, anderseits im Um-
kreis des Kontaktes. In der vorliegenden Arbeit ·wird nur die im Umkreis 
des Kontaktes entstehende Kraft behandelt. 
Der elektrische Kontakt zwischen zwei Metallstücken entsteht nie auf 
der gesamten Berührungsfläche, sondern über Punkte oder Punktmengen. 
Infolgedessen verengen sich die einzelnen Stromfäden, wie aus Abb. 1 ersicht-
lich, und wirken im verengten Teil mit einer Abstoßungskraft aufeinander 
und somit auch auf das l\1etallstück. Bei den meisten Schaltgeräten kommt es 
darauf an, die auf diese Weise entstehende elektrodynamische Kraft zu kennen 
und zu bestimmen, da sich die Kontaktdruckabnahme und die Trennung und 
Schweißneigung der Kontakte durch Kompensation dieser sowie der auf der 
Brücke entstehenden Kraft vermeiden läßt. 
Die europäische Fachliteratur kennt mehrere Formeln für die im Um-
kreis des Kontaktes auftretenden Abstoßungskräfte (im weiteren Kontakt-
kräfte). Eine Gegenüberstellung dieser Formeln ist aus Abb. 2 ersichtlich. 
Es handelt sich um exakte oder Xäherungsformeln ausschließlich für die 
einfachste und zugleich prinzipielle - Kontaktform, d. h. für Stabkontakte 
mit Punktberührung. Die bekanntesten unter ihnen sind die Xäherungs-
formeln von HOLsI [1], KESSELRI'-'iG [2], RZIHA [3], HÜTTE [4] und Z.UIC [5]. 
Weniger bekannt ist die aus den Besselschen Funktionen mit einigen unwesent-
lichen Vereinfachungen abgeleitete Funktion OLLE'-'iDORFS. BIEU;\IA'-'il'<S [7], 
CLERC [8] bestimmten die Kontaktkraft auf Grund von Messungen, während 
ROTH [9] und STETTl'<ER [10] ihre Zusammenhänge aus Messungen rechnerisch 
ableiteten. 
Die Angaben über die Kontaktkraft zeigen ziemliche Abweichungen 
voneinander und betreffen im allgemeinen die vereinfachte Kontaktform. 
Die Ergebnisse der Publikationen [1], [3], [4], [5], [6] und [10] informieren 
nur über die elektrodynamische Kraft im Umkreis der Berührungsstelle, 
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während die Ergebnisse der Publikationen [2], [7], [8] und [9] die am Gesamt-
kontakt auftretenden elektrodynamischen Kräfte behandeln. Anhand dieser 
Formeln läßt sich nur die auf den Punktkontakt wirkende Kraft berechnen, 
während sie Linienkontakte oder die auf mehreren Berührungspunkten anIie-
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Abb.l. Strolll- und Potentialverteilnllg der Stromverengung 
a) effektive Verteilung 
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LI;. ,Verfasser: EiektrodynamischeKrariKonlaki 
Da,en' : [kaI ! form 
1. 'RHo/m ' .0; 1,0,2 [210,-8 inS I :: 
2 : r Kesse/ring! .0; , [2 1O-8fn & +0,25)! r 
J .rl. RZ/ha ' (J r I := .0; 1000,0, 5 I 
4. i Hüt!e!Va .0;0,0,5[2 I :: I 
5 V Zajic : .0;20,'1[210-8 In~ [pl :: 
6 fOlien dorf i .0; I,D2llO-a f(g) 
== 
7 i J Biermansi .0; 1,612 10-8 rn fi + 0'2~ r 
8 I A. Clere I p; 1,612 10-8 [ag ~O, r 
9 l A.Roth 1.0= 1,0,212 1O-8(/n~ +0,5) I r I 
10, I HSlellner I P= 12(I,D2In~ -0.139)10,-, :: 
a = Konlaklpunkl oder Radius der Zuleitung 
b = Radius des Kontaktausmasses 
c = Hälfte der Entfernung zwischen zwei 
KontaKtpunkten des Brückenkontaktes 
Abb. 2. Vergleieh von Funktionen, die von verschiedenen Verfassern stammen 
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genden Kontakte nicht erfassen. Die modernen Konstruktionsmethoden erfor-
dern eine genauere und allgemeinere Kenntnis der Kontaktkraft, und aus 
diesem Grunde setzt sich die vorliegende Arbeit das Ziel, eine annähernde, 
jedoch ziemlich gen aue Methode zur Berechnung und Messung der auf Ein-
wirkung des Mehrpunktkontaktes entstehenden Kontaktkraft auszuarbeiten. 
H. Berechnung der elektrodynamischen Kraft 
Im Umkreis um einen Primärstrom (lp ) wird ein durch das Vektor-
potential A p gekennzeichnetes Magnetfeld erzeugt, das sich zu 





,Ll die Permeabilität des Mediums, 
d V das Elementarvolumen und 
J p die im Elementarvolumen herrschende Stromdichte bezeichnet. 
Wenn in diesem Magnetfeld auch noch ein Sekundärstrom 15 fließt. gilt 
ür die magnetische Energie des Systems 
worin 
dl die in Richtung des Sekundärstromes meßbare Leitungslänge be-
deutet. 
Bekannt ist noch die für die magnetische Induktion und das Vektor-
potential gültige Beziehung 
B p = rot A p, (3) 
die - nach dem Stockesschen Satz umgeformt -, in Gleichung (2) eingesetzt 
'werden kann, die damit die Form 
W mps (4-) 
annimmt, wobei F die in die magnetischen Induktionslinien fallende und hier 
geprüfte Fläche und dF deren Elementarteil bezeichnet. 
Die Kraft, die auf einen vom Strom I s durchfloßenen Leiter (ls) mit 
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A den vom Strom I s durchfloßenen Querschnitt und 
js B p die auf die Volumeinheit wirkende Kraft hedeutet. 
Es soll nun der vereinfachte Kontakt gemäß Ahb. 3 geprüft werden, 
dessen Mittellinie in die Achse z eines durch die Koordinaten r, q;, z hestimm-
ten Systems zu liegen kommt. Die in die Richtung der Koordinaten weisenden 
Vektoreinheiten seien der Reihe nach I" 1'1' und l z• Zur Vereinfachung der 
Berechnung ·wird angenommen, 
1. daß der Ein- und Austrittspunkt des Stromes vom Kontaktpunkt 












Abb. 3. KCIlllwerte der geprüften Kontaktform 
2. daß die Stromverteilung, die auf Abb. I auf Seite a in der Verengung 
angegehen ist, in der auf Seite b dargestellten Weise ersetzt wird. 
Im oberen Kontaktstück fließt der Primärstrom, der die magnetische 
Induktion B p nicht nur längs des oheren, sondern auch längs des unteren 
Kontaktes erzeugt. Ihr W-ert errechnet sich anhand der umgeformten Gleichung 
(3) zu 
(6) 
was dem Biot-Savartschen Gesetz entspricht. 
In Ahh. 4 wird ein elementarer Stromkanal des vereinfachten Kontaktes 
gemäß Ahh. 3 geprüft, der im Ahstand r eine Induktion dB erzeugt. Es sei 
angenommen, daß der Strom I p in einem Kugelausschnitt mit dem Spitzen-
'winkel 2 ßl und der Erzeugenden R1 eintrifft, wo er gleichmäßig verteilt ist. 
Verfasser hat nachgewiesen [ll], daß die sich verengenden Stromfäden und 
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der gerade Leiter gemäß Abb. 5 praktisch gleiche Felder erzeugen, wenn in 
ihnen der Strom I p fließt. An der bezeichneten Stelle beträgt daher die 
Induktion 
_ 1 d B = .0J... I p sin a da. 
'F 4:1: R 2 sin 1'2 
(7) 




Abb.4. Das durch die Elementarstücke deb Stromleiter-Kegelschalenkanals erzeugte Magnd-
feld 
Abb. 5. Da~ durch den - den Kegelschalenkanal ersetzenden - Stromfaden erzeugte 
Ylagnetfeld 
Dic durch den oberen Kontakt in sein er gesamten Länge erzeugte 
Induktion ergibt sich durch Integration zwischen den Grenzen a1 = 0 und 
a 2 = )'2' und man hat 
(8) 
In Abb. 6 ist das Feld B p dargestellt, in dem der Strom dIs in einem 
Elementarkanal fließt. Laut Gleichung (5) beträgt die auf eine Einheits-
längenstrecke des Kanals wirkende Kraft 
(9) 
und die auf der Strecke dR~ = (Ir sin I'? - I z cos )'J dR z wirkende Kraft 
(10) 
z lp 
+ + + •• 
+ + + 
Abb. 6. Elementarstiicke des primären Magnetfeldes nnd des sekundären Stromkanals 
Da der Elementarstrom eine ähnliche Form hat, wie durch (8) beschrie-
ben, läßt sich schreiben 
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"'obei 12 = I pIs. Eine Verschiebung ist nur in der Richtung 1: möglich, darum 
genügt es, hloß diese Komponente in Betracht zu ziehen. Das negative V or-
zeichen weist darauf hin, daß der untere Kontakt hemüht ist, sich nach unten 
zu bewegen. Die Integrationsgrenzen sind die folgenden: 
o i :.!.:.! 
Damit gilt für die Kontaktkraft 
b' /; :!:r 
/1 0 I" I' dRz \". d f dq 
- - -- - SIn Y 2 )'2 --




12 (1 - cos ß,,) In 
-1;1 - a' 
(12) 
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lVIit den Bezeichnungen der Abb. 3 ist 
b b'=---




und die Kontaktkraft 
Li O > ß b Ps = -' - I~ (1 - cos 2) In - . 
4n a 
(13) 
Dies bezieht sich auf den unteren Kontakt mit dem Kegelwinkel 2ßz' 
während die auf den oberen Kontakt wirkende Kraft yerhältnisgleich mit 
(1 - cos ßl) sein wird, wenn die Größen a und b mit den Abmessungen des 
unteren Kontaktes identisch sind. Wie ersichtlich, wird der Wert der Kontakt-
kraft auch vom Kegelwinkel oder vom Abrundungsradius beeinflußt. Auch 
ist bei einem asymmetrischen Kontaktsystem die Kontaktkraft bei jedem 
Glied verschieden. 
Ähnlich läßt sich die Kontaktkraft auch für den Linienkontakt be-
stimmen. 
Zur Berechnung der Kontaktkräfte hat Yerfasser - in Anpassung der 
Ergebnisse seiner annähernden Berechnungen an die Meßergebnisse - fol-




b) ,,' 4b 3 ) 1,02 J2 1 -- - 10-'lnl- + -;::-
, 3R . \ 7a i 
[kp] , 14) 
wenn a den Radius der KontaktsteIle, b den Radius des Kontaktstückes und 
R den Abrundungsradius der Kontaktfläche bezeichnet. Die Stromstärke I 
ist in Ampere einzusetzen. 
Beim Linienkontakt 
(1 _ b 
, 4R 
1 + l/40n 10-h In --' -,-----
a b + [/40;[ 
[kp] , (15) 
'WOrIn a die halbe Breite der KontaktsteIle, b die halbe Breite des Kontakt-
stückes, und R den Abrundungsradius der Kontaktfläche bedeutet. Die 
Kontaktlänge beträgt 1 und ist in Millimetern einzusetzen. 
IH. Angenäherte Berechnuug der elektrodynamischen Kraft 
bei Kontakten mit komplizierter Anordnung 
Unter II wurde darauf hingewiesen, daß Leiter mit sich verengenden 
Stromfäden und Leiter, deren Querschnitt mit dem engsten Querschnitt 
(Kontaktfläche) übereinstimmt, im Feld des verschiebbaren Kontaktstückes 
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praktisch identische Magnetfelder erzeugt. Auf dieser Grundlage läßt sich 
noch annehmen, daß der das Magnetfeld erregende Teil eines Kontaktes mit 
mehreren KontaktsteIlen für Zwecke der Messung und Berechnung durch 
einen Langleiter ersetzt werden kann, dessen Querschnitt mit der Kontakt-
fläche übereinstimmt. Bei der Berechnung des Magnetfeldes können zwei 
Annäherungen gemacht werden: 
a) wenn die KontaktsteIlen nahe nebeneinander liegen, spannt sich fast 
das gesamte Feld um die KontaktsteIlen: 
b) wenn die KontaktsteIlen fern yoneinander liegen, erregt jeder ein-
zelne Stromfaden um sich selbst das Feld. 
Im ersten Falle läßt sich der Radius der resultierenden Kontaktfläche 
aus der Entfernung der um die drei Punkte gezogenen Schnur )k« bestim-
men, die aus der Beziehung 
k 
aj-=--
. 2;'"[ (16 ) 
berechnet werden kann. Im zweiten Falle muß der Radius al' a 2 ••• an. je 
einer Kontaktfläche in Rechnung gestellt werden. 
Ist das Magnetfeld bekannt, kann die Kontaktkraft schrittweise bestimmt 
werden. Das verschiebbare Kontaktstück 'wird durch die aus der Mittel-
linie der Kontaktfläche ausgehende Ebene in mehrere Abschnitte geteilt und 
der Strom in die Symmetrieebene dieser Abschnitte yerlegt gedacht. Bei Tl 
voneinander entfernter liegenden Punkten beträgt im Sinne der Gleichung (5) 
entsprechend der Gleichung (14) die Kontaktkraft 
p I
· I 4b· 3' 
n 1.02 _. 2'.J j ln I~ -;- --:-IJ 10-8 [kp]. 
_ Tl i la" I 
( 17) 
wenn bi den Radius der Mittelebene des i-ten Ahschnittelementes, und /; 
seinen Strom bezeichnet, der der Stirnfläche des Abschnittelementes propor-
tional ist. Wenn die Kontaktflächen nahe nebeneinander liegen, kann die 
Gleichung (14) unmittelbar angewendet werden. 
Abb. 7 stellt die Anderung der Kontaktkraft des Kontaktes mit drei 
Berührungspunkten dar. Kurye 1 ist nach Gleichung (14) berechnet, in die 
der resultierende Radius laut Gleichung (16) eingesetzt wurde. Die Kurve 2 
ist die graphische Darstellung der Gleichung (17). 
Die Meßwerte zeigen eine gute tbereinstimmung mit den berechneten 
Werten, und wenn rjb < 0,65, dann ergibt Gleichung (14), bei r/b ~ ..> 0,65 hin-
gegen GI. (17) das entsprechende Resultat. 
In Schaltgeräten finden sich oft parallel geschaltete Kontakte. Di(' 
Verteilung des magnetischen Feldes ist komplizierter als im obigen Fall, wes-
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halb sich für solche Fälle nach obiger Rechenmethode das gewünschte Ergeb-
nis nicht erzielen läßt. In Abb. 8 ist die Feld- und Stromverteilung eines Zwei-
punktkontaktes dargestellt, aus der ersichtlich ist, wie kompliziert die Bezie-
hung zwischen Stromfäden und Feld zwischen den beiden Punkten ist. Es wurde 






20 = 10 mm 
2b =110 mm 
o Berechnete werte 
• Gemessene Werte 
Abb. 7. Formfaktor des an drei Punkten aufsitzenden Kontakte,. 
Abb.8, Längs eines Zweipunktkontaktes auftretendes ~Iagnet- und Strömungsfeld 
den Zusammenhang zwischen Magnetfeld und Stromverteilung näher steht 
als dem beim Punktkontakt. An der Außenfläche der KontaktsteIle ist der 
Zusammenhang so eindeutig, daß er laut Gleichung (17) berechnet werden 
kann. 
Diesen Überlegungen entsprechend wurden die in den Abh. 9 und 10 
aufgetragenen Funktionen berechnet. Die Berechnung erfolgte nach der 
Formel 
p (18) 
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III der a und b die Halbmesser der Kontaktstellen und die halben Breiten der 
Kontakte bezeichnen, während der Index v die Berechnung innerhalb der 


















20 = 10 mm 
2b=110 mm 
o Berechnete Werte 
• Gemessene Werle 
o 0,1 0,2 0,3 0,1; 0.5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1/2b 
Abb. 9, Formfaktor des an zwei Punkten anfsitzenden Kontaktes 
2,0 
1.0 
p= In kp 
I = In A Siromleiteriläche 
o Be;echnele Werle 
o Gemessene Vierte 
[~~~{~~§1 2 b = E 0 
t 
_'=IIQ. 
o 0,1 0,2 0,3 0,'1 0,5 0,6 C, 7 0.8 0.9 1,0 I/I 
Abb.10. Formfaktor des an zwei Punkten aufsitzenden Kontakte, 
halb der Kontaktstellen betrifft. Der im verschiebbaren Kontakt fließende 
Strom (.::1) wurde als proportional der Stirnfläche des Kontaktgliedes ange-
nommen. In F orme1 (18) hezeichnet 
0,7;) \ In _1 __ ,--_ 
1 ..L I a T ..L l/40:r 
(19) 
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den Formfaktor des Linienkontaktes, 
f\',~\ = In (' 4·b; + ~ ') 
a p 7a I, 
(20) 
dagegen den des Punktkontaktes. Die berechneten Werte stimmen mit den 
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Abb. 11. Der durch die mehrstufige Rechenlllethode berechnete Formfaktor des Kontakte~ 
mit exzentrischer Berührungsfläche. Die berechneten Werte stellen das Zweifache des "\Ießre-
sultates (10) dar 
~~r:t---Gefärbler Alkohol 
1s 
A&b.12. Schema der Kontaktkraft-Meßvorrichtung 
ergab die Gleichung (18), bei tjl > 0,7 -:- 0,85 die Gleichung (17) das gün-
stigere Ergebnis. 
In Abb. 11 sind die rechnerisch ermittelten Werte des durch die Exzen-
trizität bedingten Kontaktkraftzuwachses aufgetragen. Aus der Abhildung 
geht hervor, daß der Zuwachs im Extremfall 35 -:-- 45% heträgt. Bei starren 
Linienkontakten, bei denen eine asymmetrische Berührung vorkommen kann, 
darf diese Wirkung nicht vernachlässigt werden. 
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IV. :Meßvorrichtung 
Zur Messung wurde die aus Abb. 12 ersichtliche Hydraulik angewandt. 
Die Struktur, Abmessung und Funktion der Hydraulik stimmte mit der in 
der Publikation [11] beschriebenen überein. Eine wesentliche Abweichung 
zeigte sich bloß insofern, als hier die durch die Quecksilberschicht erzeugte 
Aquipotentialfläche als Ebene angenommen wurde. Diese Potentialfläche bil-
det sich zwangläufig, 'weil der spezifische Widerstand des Kupfers rund 1/50 
desjenigen des Quecksilbers beträgt. Sein Stäreffekt konnte dadurch ver-
mindert werden, daß der Schwimmer ziemlich dick gewählt wurde. 
Eichung, Messung und Wertung erfolgt genau wie unter [11] beschrieben. 
V. Zusammenfassung 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden allgemeine Formeln aufgestellt, die bei Messung und 
Berechnung praktisch anwendbar sind. Die Größe der Kontaktkraft wird in folgender allge-
meiner Gleichung ausgedrückt: 
• b 
P" = 1.02 10-8 I,,~' .1d (-;-,L R) [kp]. (21) 
I . . 
Diese Formeln liefern nur dann richtige Ergebnisse. wenn sich der das Magnetfeld er-
zeugende Stromfaden auf einer langen Strecke mit der Symmetrielinie des Kontaktes (die senk-
recht auf die Kontaktfläche verläuft sowie mit der Symmetrielinie deckt, die den sekundären 
Stromfäden zugehört. 
Beim St;omübergang in mehreren Punkte ändert sich die Kontaktkraft je nach der 
Lage der Stromübergangsstellen. Beim Dreipunktkontakt entspricht im allgemeinen der re-
sultierenden Kontaktfläche jener Kreisdurchmesser, der aus dem Umfang des Dreiecks um 
die Kontaktpunkte berechnet werden kann, und diese ist auch bei der Berechnung der Kon-
taktkraft in Betracht zu ziehen. Beim Zweipunktkontakt läßt sich die resultierende Kontakt-
kraft annähernd berechnen. Die Kraft. die auf die Strecke z\\ischen den Kontaktpunkte ent-
fällt, wird anhand der Linienkontaktgleichung, jene Kraft hingegen, die auf die äußere Strecke 
entfällt, anhand der Punktkontaktformel berechnet. Liegen die Stromübergangsstellen weiter 
voneinander entfernt und ist auch die Symmetrie des primären ~Iagnetfeldes im großen und 
ganzen gesichert, wird man die Kontaktkräfte einzeln berechnen und addieren, Yon den auf 
diese zwei Arten ermittelten \Verten ist immer der höhere Wert zu nehmen. 
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